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reduccion de emisiones de metano

Uso de tapas YALE® para pruebas de

cierre de emergencia

nativa de las pruebas de las valvulas
Perspectiva general de las practil]  individuales ESD, ahorrando las emisiol]
cas y las tecnologias nes de gas de una descarga total de la
estacién. La tapa YALE® es una tapa
roscada para tuberias la cual se enrosca
en la torre de ventilacién de la valvula
ESD, tiene una valvula de aguja incorpol]
rada que purga la presién de gas de la
torre ventilacién para la remocién segul]

Compresores /Motores
Deshidratadores

Inspeccion Directa y

Descripcion Mantenimiento

Los reglamentos del Departamento de
Transporte de los Estados Unidos (DOT,
por sus siglas en inglés) exigen que los
sistemas de cierre de emergencia (ESD)

Tuberias

Neumaticos/ controles

joeoon ooo

. ra de la misma. Tanques
en las estaciones de compresores se ponl]
gan a prueba cada afo. Una practica coll Valvulas
mun es la de activar el sistema entero, el Requisitos operativos Poz0OS
cual descarga volimenes muy grandes La valvula ESD debe tener una torre de
de gas a la atmoésfera. Una alternativa ventilacién con un extremo roscado para Otros
aceptable por DOT es la de probar cada recibir la tapa YALE®.

valvula de emergencia individualmente

utilizando una brida ciega para bloquear Aplicabilidad Sector (es) Correspondientes

la descarga de gas. Esto reduce enorme!(] Esta tecnologia puede usarse en todas 1 Produccién
mente las emisiones de gas, pero tiene las valvulas ESD. )
costos mds altos de mano de obra relaciol’ B Procesamiento
nados con la instalacién y la remocion de Bl Transmision
la brida ciega en cada valvula ESD. o
EE Distribucion
Un participante indic6 usar tapas YA (continua en la pdgina 2)
LE® para hacer més econémica la alter( Otras PROs relacionadas:

. .. X i Redisefiar los sistemas de purd
Beneficios economicos y medioambientales gado y cambiar las précticas de
cierre de emergencia (ESD)

Gas natural y metano ahorrado Acercar las compuertas a prue]
Abhorro aproximado de gas natural 1,915 Mcf por 10 vélvulas al afio * ba de incendios para reducir

fugas en las estaciones de com[]
Reduccion aproximada de metano 1,800 Mcf por 10 vélvulas al afio * presores

Evaluacion economica

Precio del Gas Valor aproximall  Costo aproxil] Costos incre[]  Retorno de
as ahorrado do del gas natull mado de imple[] mentales de la inversion
9 ral mentacion operaciones
$7.00/Mcf 1,915 Mcf $13,400 $5,000 $1,000 5 meses
$5.00/Mcf 1,915 Mcf $9,600 $5,000 $1,000 7 meses
$3.00/Mcf 1,915 Mcf $5,700 $5,000 $1,000 13 meses

Beneficios adicionales

e La principal justificacion del proyecto fue la reduccion de emisiones de metano

* Dependliendo del sector de la industria del gas natural en que se encuentre
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Uso de tapas YALE® para pruebas de cierre de emergencia

(Continuacion de la pdgina 1)

Reducciones de emisiones de metano

Los ahorros de las emisiones de metano se pueden calcul]
lar restando el volumen de gas contenido en las torres de
ventilacién bloqueadas del ESD a la presion de la tuberia
del indice de desfogue de la valvula ESD cuando esta se
abre y cierra. Para una valvula ESD de 8 pulgadas con
una torre de ventilacién de 3 pies, el indice de desfogue es
aproximadamente 400 Mcf por minuto en un sistema de
500 psig, y el volumen del gas en una torre cerrada es
aproximadamente 40 scf. El reacondicionamiento de diez
valvulas ESD en una estacién tipica de compresores ahol]
rrara aproximadamente 1,800 Mcf al ano.

Analisis econémico

Supuestos para la determinacion de costos y ahorros
Los ahorros de las emisiones de metano de 1,800 Mcf al
afio se basan en una estacién de compresion tipica con 8
compresores, y con 10 valvulas ESD de 10 pulgadas. La
prueba se supone que se realiza a la hora cuando la pre(]
si6én de la estacion estd en 500 psig. Cada valvula se pruel]
ba una vez al afno usando las tapas de cierre YALE® como
alternativa al descargado anual de toda la estacién,
abriendo y cerrando las diez valvulas en un minuto.

Deliberacion

La consideracién principal de la instalacion de tapas YA
LE® que indic6 el participante fue el ahorro de la mano de
obra necesaria para instalar las bridas ciegas en cada
torre de ventilacién de la valvula ESD como alternativa a
la descarga total de la estaciéon. Sin embargo, para los
operadores que se encuentren realizando pruebas anuales
de descarga total de la estacidn, los ahorros de gas por si
solos justificaran los costos de instalacién de la modificall
cién de las torres de ventilacion de las valvulas ESD para
recibir las tapas de cierre YALE® y el costo de las tapas
YALE®. Las tapas de cierre YALE® fluctian en costo de
$785 a $1,600 por los tapas de 8 a 12 pulgadas, no instal]
lada.

4‘ Contenido de metano en el gas natural | __

El contenido promedio de metano en el gas natural varia segun el
sector industrial. al estimar el ahorro de metano en las OportunilJ
dades identificadas por los participantes (PRO) el programa Gas
STAR asume el siguiente contenido de metano en el gas natural

Produccion 79 %
Procesamiento 87 %
Transmision y Distribucion 94 %

Ultima actualizacién: Septiembre de 2004
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